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Wszystkie rezystory R=2,2kOhm.
Rezystory nale¿y montowaæ w punktach najbardziej
oddalonych od centrali.

Prezentowany schemat nale¿y traktowaæ tylko jako przyk³ad!
Mo¿liwe jest tak¿e pod³¹czenie czujek w innej konfiguracji
na przyk³ad. 2EOL/NC.C NO

Liniê Z10 centrali nale¿y w tym przypadku
ustawiæ jako sabota¿ow¹: 24h G³oœna
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